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OCENA JAKOSCI WODY

.............. rlil i

L INICIARS

Na podstawie:

e art. 4ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarne;
(tj. Dz. U. z 2021r. , poz.195)

e art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. , poz. 2028)

 § 21 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokotach z poboru prébek wody i sprawozdaniach z badan

wody wykonanych zgodnie z wymaganiami w/w rozporzadzenia, z urzgdzenia wodociggowego

o produkcji 1000-10000m’/d — Wykrot Grupowy przedstawionych ponize;j:

Data Punkt poboru proébki ST panie L Nr sprawozdania z Laboratorium
poboru proby ; : :
poboru wody wody badan wody wykonujace badanie
HKL.9052.1840.2021 | Oddzial Laboratoryjny
z dnia 04.10.2021r. PSSE w Ostrowi Maz.
Szkola Podstawowa HKL 04828/2021
e w Wolkowych Y zdnia 05.10.2021r. | Laboratorium WSSE
BP/SP3693/P/2021 w Warszawie
z dnia 24.09.2021r.
Szkota Podstawowa HKL.9052.2101.2021
w Wydmusach #5808 z dnia 18.10.2021r.
Szkota Podstawowa HKL.9052.2098.2021
w Wolkowych 39800 z dnia 18.10.2021r.
11.10.2021r. T — Oddziat 1 ;
woda wychodzacana |  5965.0st | HKL90522099.2021 s
::ief: 4 - 7z dnia 18.10.2021r. PSSE w Ostrowi Maz.
Szkota Podstawowa w HKL.9052.2100.2021
Wykrocie e z dnia 18.10.2021r.
HKL.9052.2228.2021
Szkola Podstawowa w zdnia 12.11.2021r,
25.10.2021r. : 0.N.
k Wykrocie L7000 HKL 05983/2021 Laboratorium WSSE
z dnia 12.11.2021r. w Warszawie

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrolece

stwierdza przydatnos¢ wody do spoiycia przez ludzi
z urzgdzenia wodociggowego o produkeji 1000 — 10000 m*/d - Wykrot Grupowy,
administrowanego przez Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp.z.0.0 w Myszyncu

ul. Dzieci Polskich 10




Uzasadnienie

Z przeprowadzonych badan wody w ramach nadzoru biezgcego oraz kontroli wewnetrznej
wlasciciela urzadzenia wodociggowego o produkeji od 1000 do 10000 m*/d — Wykrot Grupowy
oraz na podstawie protokoléw z poboru probek wody i sprawozdan z badania wody, Pafstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrolgce stwierdzit przydatno$é wody do spozycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametréw fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda
spelnia wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenia nastepnych badan wody z tego urzadzenia.

Oceng z urzgdzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wode - Wykrot Grupowy wydano w celu
poinformowania o jako$ci wody konsumentow.
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Otrzyvmuje:

|. Zaklad Gospodarki Komunalnej
Sp.z.0.0 w Myszyncu
ul. Dzieci Polskich 10
07-430 Myszyniec

Do wiadomosci:

|. Urzad Miejski w Myszyncu
Plac Wolnosci 60
07-430 Myszyniec
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