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OCENA JAKOSCI WODY

Ostroteka, dn. 28.03.2022r.

e art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(). Dz. U. z 2021r. , poz.195)

e art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 200Ir. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode

1 zbiorowym odprowadzaniu sciekow (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. , poz. 2028)

* § 21 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z2017r., poz. 2294)
po rozpatrzeniu danych zawartych w protokotach z poboru probek wody i sprawozdaniach z badan
wody wykonanych zgodnie z wymaganiami w/w rozporzadzenia, z urzadzenia wodociagowego
o produkcji 1000-10000m?/d — Wykrot Grupowy przedstawionych ponizej:

Punkt poboru probki NI pmmk?lu Nr sprawozdania z Laboratorium
Data poboru poboru proby ¢ : :
wody wody badan wody wykonujace badanie
HKL.9052.67.2022 Oddzial Laboratoryjny
z dnia 02.02.2022r. PSSE w Ostrowi Maz.
Szkola Podstawowa HKL 00250/2022
17.01.2022r. :
: w Wykrocie L z dnia 28.01.2022r. Laboratorium WSSE
HKL.9052.1.00178.2022 w Warszawie
z dnia 04.02.2022r.
Szkola Podstawowa 60.N.Ost HKL.9052.488.2022
w Wykrocie I z dnia 28.03.2022r.
21.03.2022r. Szkota Podstawowa w 61N .Ost HKL.9052.489.2022 Oddzial Laboratoryjny
Wydmusach - z dnia 28.03.2022r. PSSE w Ostrowi Maz.
Szkota Podstawowa w 62.N.Os! HKL.9052.490.2022
Wolkowych S z dnia 28.03.2022r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrolece
stwierdza przydatnos¢ wody do spoiycia przez ludzi

z urzadzenia wodociaggowego o produkeji 1000 — 10000 m*/d - Wykrot Grupowy,
administrowanego przez Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp.z.0.0 w Myszyicu

ul. Dzieci Polskich 10

Uzasadnienie
Z przeprowadzonych badan wody w ramach nadzoru biezacego urzadzenia
wodociggowego o produkeji od 1000 do 10000 m*/d — Wykrot Grupowy oraz na podstawie
protokolow z poboru probek wody i sprawozdan z badania wody, Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Ostrolece stwierdzil przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi.



W zakresie przebadanych parametrow fizykochemicznych 1 mikrobiologicznych woda
spelnia wymagania okre$lone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenia nastepnych badan wody z tego urzadzenia.

Ocene z urzadzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wod¢ - Wykrot Grupowy wydano w celu
poinformowania o jako$ci wody konsumentow.

joanna Stomska
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Miodszy Asystent

Otrzymuje:

|. Zaklad Gospodarki Komunalnej
Sp.z.0.0 w Myszyncu
ul. Dzieci Polskich 10
07-430 Myszyniec

Do wiadomosci:

l. Urzad Miejski w Myszyncu
Plac Wolnosci 60
07-430 Myszyniec
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